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INSTYTUT ENERG
Ins§rtut Badawczy

ETYKI
01-330 wil§zawą ul, Mory 8

e-mail: iłslvtut.energetlLiQien com.pl
w.ien.com,pl
tr konta: 22 1 160 2202 0000 0000 2987 3013

tel. ]2 3.ł51-200
fax 22 836 63 6]
Regon:000020586
NTP 525-00-08-76]
KRS: 000008896:j

LABORATORIUM BADAWCZE KOTŁOW I URZĄDZEŃ GRZEWC ZY CH

, 93-23l Łódź, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 82l fax,42 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS l652lCUEl18

potwierdzającerże z

kocioł wodny typu Ekopell 150
o nominalnej mocy cieplnej 150 kW,

zautoma!1cznym podawaniem paliwa stałego, opalany granulatem drewna,,pellets"

produkowany przez:

P.P.H.U. Ślusarstwo Kotlarstwo s.c. Walendowscy
Tursko 47

63-3ż2 Gołuchów

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyriki badań laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kotłów iUrządzeńGrzewcrychw Łodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniu
zbadahnr 130/l8-LG,

Świadectwo jest wazre pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych nnian technicznych
w produkowanych wządzeniach w stosunku do wządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, które wydało świadectwo.

Pr_ il,*ńÓ*"TT,xhHm{9P* ,a, kr u"eń

kierownik Laboratorium Badań kotłów
i UrządzeńGrzewczych

okres ważności świadectwa
od 04.2018 do 04.2021

Kierownik ZakJadu Badń Urządzei
Energetyczrych

U rz_ądzeń Fnergetycznych C UE
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1

tel. 42 640-08-21 
@odpis)(podpis)

Łódź: dnia 07.05.20l8 r.

Strona 1 z 2



INSTYTUT ENERG
lns§rtut Badawczy

ETYKI
01-330 wa.szawa, ul, Mory 8

e-mail: instfi ut enerqetYkirr]ie
w,ien.com,pl
m konta: 22 1 160 2202 0000 0000 2987 3013

tel 22 3451-200
fax 22 8j6 63 63
Regon 000020586
\IP 525_00_08_76l

LABORATORIUM BADAWCZE K IURZĄDZEN GRZEWCZYCH

93-23l Łódź,tll. Dostawcza l tel.42 64 00 821r fax.42 64 00 828

.@

SWIADECTWO
Nr OS l652lCUEl18

Kocioł wodny typu Ekopell 150
o nominalnej mocy cieplnej 150 kW

z altomatycznympodawaniem paliwa stałego, opalany granulatem drewna ,,pellets"
badany zgodnie zrymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Parametr Miano
Uzyskana wańość Wymagania

norm
i przepisówEkopell150

Ń

granulat drzewny,,pellets"

ai MJ,4<g 19o1 >11

A, % 0,3 < 0r5

w, % 1ąlrJ <12

Moc cieplna kW 151,5 4219 ** (100+8)7o QN'-'
Sprawność n % 93,2 9019 ** > 8912 *""

.,

Co
mg/m3

49 295 "" < 500

NO* 173 194 *" bez wymagań

oGC 6 8,* <20

Pvł 74 40 *, ( {() xxx

w przeliczeniu nal0%oudziŃu tlęnu w spalinach suchych
"") dovczł obciqżeniaobniżonego < 30oń nominalnej mocy cieplnej
""') dotyczy łlko mocy nominalnej

IH3TYTą§T E§uĘRGETYK!
lnstytut Badel^,fczy

Zaklad Badań
U 11a!zeń Energetyczn.ych C UE
93-231 Łódź, il. óostawcza 1

tel. 42 640-08_2.t

ł-ódż, dnia 07.05.20l8 r.
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