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LABORATORIUM BADAWCZE KOTŁOW I URZĄDZEŃ GRZEWC ZY CH

93-231Łód:ź,ul. Dostawcza I tel. 42 64 00 8żI fax. 42 64 00 828 @
W

SWIADECTWO
Nr OS l648lCUEl18

potwierdzającerże z

kocioł wodny typu Ekopell 38
o nominalnej mocy cieplnej 38 kV/,

zautomalycznp podawaniem paliwa stałego, opalany granulatem drewna,,pellets"

prodŃowany przez:

P.P.H.U. Ślusarstwo Kotlarstwo s.c. Walendowscy
Tursko 47

63-322 Gołuchów

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badań Kotłów iUrządzeńGrzewcrychw Łodzi, ul. Dostawcza l - podane w sprawozdaniu
zbadańnr I261I8-LG.

Świadectwo jest wazne pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych zmian techniczrrych
w produkowanychwządzeniach w stosunku do urządzeń poddarrych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, które wydało świadectwo.

kierownik Laboratorium Badń kotłów
iUrządzeńGrzewcrych

oł ,),,-ł)

okres ważności świadectwa
od 04.2018 do 04.202l

3lYTUT ENEHGETYKI
lnstytut Badawczy

Zaklad Bac!air
a y7!19ń Encrgetycznych C U E

93-231 Łódż, il, Óostawcza 1
tel. 42 640-08-21

ŁóCrź; dnia 07.05.2018 r.

Kierownik Zal<ładl Badń Urządzeń
Energetycznych

G. O b.r, UJĄu4Ą

(podpis) (podpis)
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LABORATORIUM BADAWCZE K IURZĄDZE GRZEWCZYCH

93 -23 I Łódź, ul. Dostawcza I tel. 42 64 00 82l fax. 42 64 00 828 @
SWIADECTWO

Nr OS l648lCUEl18

Kocioł wodny typu Ekopell 38
o nominalnej mocy cieplnej 38 kW

z automaĘcznympodawaniem paliwa stałego, opalany granulatem drewna ,,pellets"
badany zgodnie zrymagarliami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Parametr Miano
uzvskana wartość Wymagania

norm
i przepisówEkopell38

granulat drzewny,,pellets"

a1 MJ/kg 19,1 >17

A, % 0o3 < 0,5

w, % 7,5 <12

Moc cieplna kW 39,5 l0r5 " (100*8)7o QN'**

Sprawność n o//o 92,3 90,5 "" > 8816 *"

a

t-]

Co
mglm3

116 265 ** < 500

NO* 210 174** bez wymagań

oGC 5 9*, <20

Pvł 32 40" ( {$xxx
w przeliczeniu na 10%o udziafu tlenu w spalinach suchych

'") do$czry obcipenia obniżonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
"'-) dołczy tylko mocy nominalnej

INSTYTEJT ENERGETYKI
lnstyt{.lt Badawczy

zakład Badań
U tządzeń Energetycznych CUE

93-231 Łódź, ul. Do§tawcza 1

tel. 42 640-08-21

Łółź, dnia 07.05.2018 r.
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